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Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 03/10/2023 Inspecteur: Dempsey Bouttelgier
ID-label:

B.T.W. ni.BE 0745 434 409

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest 179E04GE
ET61557 Serienummer. 17250365

Datum versiag: 03/10/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Roeselaarsestraat
Huisnummer 297

Busnummer

Postcode 8870

Gemeente lzegem

Land Belgié

Type : EAN : 541449651000092774

Atbeelding schakel- en verdeelbord:

Mentor:
Kiantreferentie:

Eigenaar
Naam
Straatnaam
Hulsnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Instaliateur
Naam
BTW nr.

Telefoonnummer

E-mail

Installateur: Walt's Up

Silke Poepaert
Roeselaarsestraat
297

8870
izegem
Belgie

Watt's Up

BE 0745 434 409
+32 4717706 76
info@wattsuphbv.be

Teller Nr.: - 1SAG1100503708

Aard onderzoek: Controlehezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1-6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mne

Aantal borden: 1. Aantal kingen: 20

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Max beveiliging: 40 A
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