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Leeswijzer

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk toelichting vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste
conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto’s, plannen
en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of
enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu.
Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen
asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geinspecteerde
asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden,
vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt
het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de
asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met
een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde
asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie “niet-asbestveilig”. Dit zijn
asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat
om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen
dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen
aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke
acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een
asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar
vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de
gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig

bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk
andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige
toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid
of het leefmilieu.
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Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het
leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze
niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te
verlagen.

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een
asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar
voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico
laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder
de grond niet geinspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te
laten voeren om op niet-geinspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een beperking betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom
de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een
beperking van het onderzoek.

Een uitsluiting daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige
constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren
kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in Belgié finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer
op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en
hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal
formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-
instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.
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Geinspecteerde zones
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Zone 1: Hoofdgebouw

Tijdens de inspectie vastgesteld:

1 Asbestmateriaal

1 Beperking

1 Uitsluiting

0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem
3 Adviezen

2 Geen asbest
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Plan 1.1: grondplan -1

Legende van plan 1.1: grondplan -1

Beschrijving Type Actie
5. Onderliggende lagen Advies -
7. Cementen smeerlaag binnen Geen asbest -

7.1 Code: 148157-2 Mengmonster -
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Plan 1.2: Grondplan +0

Woonkamer
73.03 m? (14.70 x 6.52)

We
219m?
1.65x1.33

Hal
8.88 m? (3.4 x 2.58)

Badkamer
9.73 m? (4.76 x 2.58)

Garage
28.37 m? (7.33 x 3.87)

Legende van plan 1.2: Grondplan +0
Beschrijving Type Actie
5. Onderliggende lagen Advies -

12. Geen verdachte kitten/mastiek waargenomen  Overige ruimte of materiaal -
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Plan 1.3: Grondplan +0

Woonkamer
73.03 m? (14.70 x 6.52)

We
219m?
1.65x%1.33

Hal
8.88 m? (3.44 x 2.58)

Badkamer
9.73 m? (4.76 x 2.58)

Garage
28.37 m? (7.33 x 3.87)

Legende van plan 1.3: Grondplan +0

Beschrijving Type Actie
8. Pleisterwerk - Muren Geen asbest -
8.1 Code: 148157-1 Mengmonster -
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Plan 1.4: Grondplan +0

Garage
28.37 m? (7.33x 3.87)

3.87

3.87

14.70

382

2.58

Legende van plan 1.4: Grondplan +0

Beschrijving

4. Verlaagde/valse plafonds (Achterliggende
lagen)
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Plan 1.5: Grondplan +1

Slaapkamer
Badkamer 8.93 m?(3.21 x 2.78)

al
5.67 m? (3.24 x 1.75)

3.01m?
1.72x1.75

Slaapkamer Slaapkamer
15.90 m? (4.16 x 3.82) 15.83 m? (4.14 x 3.83)

Legende van plan 1.5: Grondplan +1
Beschrijving Type Actie
5. Onderliggende lagen Advies -

12. Geen verdachte kitten/mastiek waargenomen  Overige ruimte of materiaal
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Plan 1.6: Grondplan +1

Slaapkamer
Badkamer 8.93m?(3.21 x 2.78)
3.01m?

1.72x1.75

Hal
5.67 m? (3.24 x 1.75)

L2
8.1

Slaapkamer Slaapkamer
15.90 m? (4.16 x 3.82) 15.83 m? (4.14 x 3.83)

Legende van plan 1.6: Grondplan +1

Beschrijving Type Actie
8. Pleisterwerk - Muren Geen asbest -
8.1 Code: 148157-1 Mengmonster -
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Plan 1.7: Grondplan +1

Legende van plan 1.7: Grondplan +1

Beschrijving Type Actie
4. Verlaagde/valse plafonds (Achterliggende Advies -
lagen)
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Plan 1.8: Zolder

Zolder
Legende van plan 1.8: Zolder
Beschrijving Type Actie
1. Onderdak type Menuiserite Asbestmateriaal
5. Onderliggende lagen Advies -
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Plan 1.9: Hoofdgebouw plan

Legende van plan 1.9: Hoofdgebouw plan

Beschrijving Type Actie
1. Onderdak type Menuiserite Asbestmateriaal
3. Aanbouw keuken, garage Uitsluiting -
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Plan 1.10: Hoofdgebouw plan

Legende van plan 1.10: Hoofdgebouw plan

Beschrijving Type

2. Rookgaskanalen/schouwen - Hoger dan 3,5 Beperking
meter

6. Rookgaskanaal (asbestverdacht) - verwijderd Advies

Actie
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Zone 2: Tuinberging

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0

0

Asbestmaterialen

Beperkingen

Uitsluitingen

Roerende goederen

Puin, steenslag, (water)bodem
Advies

Geen asbest
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Plan 2.1: Grondplan - Tuinberging

Tuinberging

Legende van plan 2.1: Grondplan - Tuinberging
Beschrijving Type Actie

5. Onderliggende lagen Advies
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Plan 2.2: Grondplan - Tuinberging

Legende van plan 2.2: Grondplan - Tuinberging
Beschrijving Type Actie

15. Geen pleisterwerk aanwezig - tuinberging Overige ruimte of materiaal
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Plan 2.3: Tuinberging plan bovenaanzicht

Legende van plan 2.3: Tuinberging plan bovenaanzicht

Beschrijving Type Actie
1. Geen asbestverdacht onderdak aangetroffen - Overige ruimte of materiaal -
tuinberging
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Asbestmaterialen
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Fiche 1: Onderdak type Menuiserite Asbestmateriaal

Overzichtsfoto Detailfoto

Conclusie
Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand

jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige
handelingen

Deze toepassing kan door een aannemer die over een opleidingsattest eenvoudige handelingen beschikt of
door een particulier (doe-het-zelf), verwijderd worden indien er geen verhoogd risico op vrijgave van
asbestvezels (max. concentratie 0,01 vezels/cm3 - CODEX Art. VI.3-54) ontstaat en de toepassing voorafgaand
wordt gefixeerd/bevochtigd; de individuele elementen zonder machinale werktuigen (boormachine,
slijpschijf, hogedrukreiniger,...) en zonder breken of gooien een voor een losgemaakt worden; en ten slotte
dubbel en luchtdicht verpakt weggevoerd worden naar een erkend afvalpunt (recyclagepark).

In de zone mogen geen derden en/of minderjarigen aanwezig zijn en moet elke betrokken persoon steeds
gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen: minimaal een FFP3-mondmasker (EN 149),
wegwerpoverall met kap (minimaal Cat Ill, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar
schoeisel.

De werkzaamheden moeten onmiddellijk worden gestaakt indien de opgelegde voorwaarden met betrekking
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tot verwijdering, opslag, vervoer en afvoer niet kunnen worden opgevolgd. (Bron: VLAREM II: 6.4.0.1 parl, par2
en par3)

Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto’s, afgiftebewijzen afval,
vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest.

Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit
asbestinventarisattest en www.asbestinfo.be.

e Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Indien bovenstaande criteria worden overschreden:

Deze toepassing kan enkel door een erkende asbestverwijderaar verwijderd worden omdat er hier
automatisch een verhoogd risico op vrijgave van asbestvezels (max. concentratie 0,01 vezels/cm3 - CODEX -
Art. VI1.3-54) ontstaat. (Bron: VLAREM II: 6.4.0.1 par1, par2 en par3). Een erkend asbestverwijderaar moet
ingeschakeld worden voor deze toepassingen die niet (kunnen) worden verwijderd door de
couveuzezakmethode, door hermetische zone of door de materialen beschreven in Viarem Il, art. 6.4.0.1 par2.
(Bron: Leidraad bij het Inspectieprotocol)

Een erkend asbestverwijderaar staat normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval. Bewaar
bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto’s, afgiftebewijzen afval,
vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest.

Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit
asbestinventarisattest en www.asbestinfo.be.

Terug te vinden op volgende plannen
Zone 1: Hoofdgebouw

= Plan 1.8: Zolder
= Plan 1.9: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot
blootstellingsrisico’s

Elke activiteit die kan leiden tot het verstoren van de toepassing kan resulteren in een vrijgave van asbestvezels die zich
kunnen verspreiden doorheen de nabije omgeving via luchtverplaatsing en via vasthechting aan kledij.
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Algemene opmerkingen

Het is verboden constructies zoals zonnepanelen,

overzetdaken en reclamepanelen te bevestigen aan of over: 1

asbesthoudende dak- en gevelbekleding; 2 niet-asbesthoudende dak- en gevelbekleding als daarbij onderliggende
asbesthoudende materialen beschadigd worden. Het insluiten of bedekken van asbesthoudende materialen die
weggenomen moeten worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen, is alleen toegestaan als
risicobeheersmaatregel of maatregel voor een veilig beheer. In afwijking van het eerste lid is het verboden
asbesthoudende dak- en gevelbekleding in te sluiten of te bedekken met andere materialen.

Het is verboden dak- en gevelbekleding van asbestcement te reinigen of te ontmossen. (Bron: Materialendecreet Art.

33/1. parl, par2 + Artikel 33/2)

OVAM verbiedt het breken, afschuren, beschadigen, hergebruiken, insluiten, opnieuw bedekken van asbesthoudende

materialen (Bron: OVAM: Wat is verboden?)

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico

Berekening materiaalrisico
Gebondenheid
Asbestsoort (vezeltype)
Asbestconcentratie
Afschermingsgraad van het gehele materiaal

Toestand van het materiaal

Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong

Crocidoliet aanwezig

Laag (< 50%)

Niet-stootvaste afscherming

Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of
materiaal met categorie 3-gebondenheid
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Technische gegevens
Beschrijving
Omgeving
Primaire drager
Asbestmateriaal
Bindmiddel van asbestmateriaal
Gebondenheid op basis van bindmiddel
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)
Totaal volume
Eenvoudig bereikbaar

Bevestigingswijze

Identificatiemethode

Destructieve handeling voor identificatie

Opmerking

Onderdak type Menuiserite

Binnen

Schuin dak

Plaat, paneel, tablet - Type Menuiserite

Cement

Hecht

e 60,00 m?-0,30 cm - 1stuk

0,8 m?

Ja

e Geklemd

e Genageld, geniet

De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en
dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.

Motivatie: De opdrachtgever weigert om het materiaal te laten
bemonsteren.

Nee

De hoeveelheid is een zo nauwkeurig mogelijke opmeting. Hieraan
kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
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Beperkingen
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Fiche 2: Rookgaskanalen/schouwen - Hoger dan 3,5 Beperking
meter

Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Aangezien de schouwl(en) zich bevindt op een hoogte hoger dan 3,5 m (vanaf
een veilige ondergrond) kon deze niet worden gecontroleerd tijdens de inspectie. Dit betreft een beperking van
middellange termijn (geen hoogtewerker op korte termijn of binnen redelijke kosten). Wanneer de schouw(en)
toegankelijk wordt gemaakt, dient deze nader te worden bestaald.

De visueel waarneembare delen van de schouwpijpen zijn niet-asbestverdacht.

Terug te vinden op volgend plan
Zone 1: Hoofdgebouw

= Plan 1.10: Hoofdgebouw plan
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Uitsluitingen
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Fiche 3: Aanbouw keuken, garage Uitsluiting

Situeringsfoto

Conclusie

Uitgesloten van inspectie

Bouwjaar: 2022

Constructies gebouwd vanaf 2001 moeten niet onderzocht worden

Terug te vinden op volgend plan
Zone 1: Hoofdgebouw

= Plan 1.9: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

Opmerking Op histrosiche luchtfoto’s werden de oude constructie nog gezien. Er werden ook
facturen en foto’s aangeleverd van de aanbouw.
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Adviezen
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Fiche 4: Verlaagde/valse plafonds (Achterliggende Advies
lagen)

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet
kan waarnemen of vaststellen

Het plafond in het volledige pand bestaat uit een verlaagd/vals plafond. Er is geen pleisterwerk rechtstreeks aan
de plafonds waar te nemen, zonder destructief onderzoek (Wel houtvezelplaten/gipskarton). Bijgevolg kon geen
staal genomen worden van het eventueel achterliggende pleisterwerk of eventuele achterliggende
asbestverdachte toepassingen.

Terug te vinden op volgende plannen
Zone 1: Hoofdgebouw

= Plan 1.4: Grondplan +0
= Plan 1.7: Grondplan +1

Detailinformatie

Basis voor advies Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
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Fiche 5: Onderliggende lagen Advies

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet
kan waarnemen of vaststellen

Geen onderzoek gepleegd naar eventuele verdachte onderliggende (lijm)lagen, daar niet-verdachte
tegels/muurbekledingen/plinten/parket/laminaat/tapijt/vinyl/etc intact waren op het bezoek (Conform
opdracht). Als u oudere lijmlagen of verdachte onderliggende lagen tegenkomt, laat dan eerst een staal
uitvoeren alvorens eventuele werken verder te zetten.

Terug te vinden op volgende plannen
Zone 1: Hoofdgebouw

= Plan 1.1: grondplan -1

= Plan 1.2: Grondplan +0
= Plan 1.5: Grondplan +1
= Plan 1.8: Zolder

Zone 2: Tuinberging

= Plan 2.1: Grondplan - Tuinberging

Detailinformatie

Basis voor advies Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
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Fiche 6: Rookgaskanaal (asbestverdacht) - verwijderd Advies

Situeringsfoto Detajlfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet
meer kan waarnemen of vaststellen

Foto gekregen van de eigenaars waarop te zien is dat de asbesthoudende buis vanop het dak (rookgaskanaal)
verwijderd werd. Info ontvangen op 18/8/26.

Terug te vinden op volgend plan
Zone 1: Hoofdgebouw

= Plan 1.10: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

Basis voor advies Beoordeling op basis van expertise met een vaststelling door de asbestdeskundige.
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Geen asbest
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Fiche 7: Cementen smeerlaag binnen Geen asbest

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan
Zone 1: Hoofdgebouw

= Plan 1.1: grondplan -1

Detailinformatie
Monstername
# Type Referentie Resultaat

7.1 Mengmonster 148157-2 Geen asbest
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Technische gegevens

Beschrijving Cementen smeerlaag binnen

Oomgeving Binnen

Primaire drager Binnenwand

Bindmiddel van materiaal Cement

Gebondenheid op basis van bindmiddel Hecht

Hoeveelheid (gewicht - aantal) ¢ 1.000,00 kg - 1 stuk

Totaal gewicht 1.000,00 kg

Identificatiemethode Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door

een asbestlabo.

Destructieve handeling voor identificatie Nee

Opmerking De hoeveelheid is een zo nauwkeurig mogelijke opmeting. Hieraan
kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
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Fiche 8: Pleisterwerk - Muren Geen asbest

Overzichtsfoto Detallfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen
Zone 1: Hoofdgebouw

= Plan 1.3: Grondplan +0
= Plan 1.6: Grondplan +1

Detailinformatie
Monstername

# Type Referentie Resultaat

81 Mengmonster | 148157-1 Geen asbest
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Technische gegevens

Beschrijving Pleisterwerk - Muren

Oomgeving Binnen

Primaire drager Binnenwand

Bindmiddel van materiaal Gips - kalk

Gebondenheid op basis van bindmiddel Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) e 130,00 m? - 1,00 cm - 1 stuk

Totaal volume 130 m?

Identificatiemethode Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door

een asbestlabo.

Destructieve handeling voor identificatie Nee

Opmerking --> Stalen werden genomen op volgende plaatsen: - natte ruimte, droge
ruimte, traphal.
Zie aanduiding van de locatie op het plan

--> Er konden geen stalen genomen worden op volgende plaatsen:

- Stookruimte (Reden: geen gips aanwezig).
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Overige ruimtes en materialen
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Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd
controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving Notitie Terug te vinden op plannen

Fiche 9: Geen verdachte materialen -
aan de stookketel waargenomen

Fiche 10: Dakbedekking niet De dakbedekking is niet-asbestverdacht.
verdacht - hoofdwoning,
tuinberging Hoofddak: dakpannen, tuinberging :epdm. i

Uitbouw garage is roofing van 2022 (dus
mag geen asbest meer bevatten).

Fiche 11: Geen asbestverdacht -

onderdak aangetroffen - Plan 2.3: Tuinberging plan

bovenaanzicht

tuinberging
Fiche 12: Geen verdachte Er werden geen verdachte kitten )
kitten/mastiek waargenomen waargenomen aan alle ramen of deuren. Plan 1.2: Grondplan +0

. ) Plan 1.5: Grondplan +1
Ze waren niet hard/pastachtig.

Fiche 9: Geen verdachte materialen aan de stookketel
waargenomen

Situeringsfoto Detaijlfoto
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Fiche 10: Dakbedekking niet verdacht - hoofdwoning, tuinberging

Situeringsfoto Detaijlfoto

Fiche 11: Geen asbestverdacht onderdak aangetroffen -
tuinberging

Situeringsfoto Detajlfoto
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Fiche 12: Geen verdachte kitten/mastiek waargenomen

Situeringsfoto ‘ Detaijlfoto
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Niet aanwezige ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd
controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving Notitie Terug te vinden op plannen
Fiche 13: Geen lift aanwezig - -

Fiche 14: Geen (verdachte) -
leidingisolatie waargenomen. Cv- -

ketel.
Fiche 15: Geen pleisterwerk Geen pleisterwerk aan muren noch
aanwezig - tuinberging plafonds.

Plan 2.2: Grondplan - Tuinberging

Fiche 14: Geen (verdachte) leidingisolatie waargenomen. Cv-ketel.

Situeringsfoto Detajlfoto
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Fiche 15: Geen pleisterwerk aanwezig - tuinberging

Situeringsfoto Detaijlfoto
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Toelichting

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het
belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico’s te
vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u
daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.
Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest
populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico’s. Vaak
weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in Belgié
verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico’s veroorzaken.
Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige
blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra
kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico’s voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen
de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geinspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het
Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele
inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te
inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. De volgende zaken

zijn niet standaard voorzien:

e De asbestdeskundige inspecteert geen verborgen asbest waarvoor hij objecten moet demonteren,
beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de
asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand
aan werken of sloop.

e De asbestdeskundige inspecteert geen ondergrondse objecten en geen asbest vermengd in bodem,
steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.

e De asbestdeskundigen inspecteert ook geen roerende objecten zoals voertuigen, losse meubels en
gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de
asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.

e De asbestdeskundige inspecteert geen delen die voor hem ontoegankelijk en onveilig zijn. Wanneer hij
een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies
met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geinspecteerd worden. In het attest duidt de
asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.

e De asbestdeskundige inspecteert geen constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht
gaf omdat ze buiten de eigendomsgrenzen liggen of geen onderdeel vormden van een verkoop.
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Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een
materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster
nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de
asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?
De mogelijke categorieén zijn:

e (Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave

e (Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
e (Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave

e (Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking
en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van
asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels
sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen.
Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen:
(dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor
materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te
behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de
gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse
Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-
hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en
hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de
overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om
een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn.
Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u
zorgvuldig moet beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het
volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geinspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in
wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek
opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten
uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te
demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit
voor hem sowieso een verplichting als werkgever.
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Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico’s weg te
nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de
detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u
voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een bevestigende
labo-analyse te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één
jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde
asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico
vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te
verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand
kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels
kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een
bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand
waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te
verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van
verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een
asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan
andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest
opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.
Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk
asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke
methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen
verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest “eenvoudige
handelingen”. Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst
van aannemers “eenvoudige handelingen”, vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van
erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u zelf verwijderen? Zorg er dan voor dat:

e U zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;

e U zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar
schoeisel;

e er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;

e U beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
e u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;

e U weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;
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e u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een aannemer? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste
verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met
opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de
erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet
oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen.
Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer
niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel
werden geidentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de
geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de
aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te
werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet
toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige
asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico’s en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de
asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto’s. Zo kan u altijd
aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend
asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of
voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer
informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of
achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u
altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt.
Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid
asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te
verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen
voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroerenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw
een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en
omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook
welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht
of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het
asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend
Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te
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weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen
verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

e telefoon: 02 553 16 50
e e-mail: info@onroerenderfgoed.be
e website: https://www.onroerenderfgoed.be/contact

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van
aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot
wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen
door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig
wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet
verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal
in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf
datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-
geinspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan
werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch
binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval
als:

e er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);

e de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar
asbestveilig wijzigt;

e de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op
www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U
vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo
kan u steeds goed geinformeerd aan de slag met uw asbestattest.
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Begrippenlijst
Begrip Toelichting

Asbestmateriaal Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte
afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de
asbestveiligheid.

Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en
auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdachtl(e)
materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse
aantoont dat het niet-asbesthoudend is.

Hechtgebonden Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de
asbestmateriaal asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of
asbestmateriaal bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan

zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...

Aanvullend onderzoek met = Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige

destructieve handelingen materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten
asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals
sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de
asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een
aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de
opdrachtovereenkomst.

Inspectieprotocol Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen
om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard
asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard
verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.

Risicobeheersmaatregel Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van
een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het
vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.

Eenvoudig bereikbaar Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen
zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze
moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te
beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating,
behang, kunststof of textiel.

Zorgvuldig of veilig beheer Zorgvuldig of veilig beheer betekent:

e de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden;

e een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en
-afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.
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Eenvoudige handelingen Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van
asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of
een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door
erkende asbestverwijderaars worden verwijderd.

Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan
weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico’s op
beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement
leien of golfplaten.

Hermetische zone Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van
asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels.
Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt
opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone
wordt een onderdruk gecreéerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen
ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.

Couveusezak Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van
asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse
rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen
deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast,
bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.

Erkend asbestverwijderaar = Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige
handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische
zone” of “couveusezak”.

Roerend goed Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de
grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals
bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken
ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een
asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.
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Resultaten asbestanalyse
& DISOMA

BOUWKUNDIG LABO ® CAMERA-INSPECTIE

Asbestlaboratorium Analysegegevens

Disoma Analyse identificatienummer: 352952
Krommewege 31A De analyse is aangemeld op 19-08-2026
9990 De analyse is uitgevoerd op 20-08-2026
Maldegem Het rapport is opgemaakt op 20-08-2026
Belgié
Klant

Tijl Hillewaere

IFIRMA
Torhoutsesteenweg 174
Zedelgem

8210

Belgié

Technisch verantwoordelijke,
Thomas Maeyaert

409-TEST

Alle beproevingen worden uitgevoerd onder erkenning van FOD WASO en volgens de norm NEN5896 (bepaling van asbest in bouw-,
constructie- en isolatiematerialen). De gerapporteerde kwantitatieve schattingen vallen niet onder deze FOD WASO erkenning.

Disoma garandeert dat bovenstaande tests uitgevoerd werden volgens de geldende norm en onder Belac-accreditatie (ISO 17025,
409-TEST).

Dit rapport mag niet worden gereproduceerd, tenzij in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het labo. De resultaten
vermeld in dit verslag hebben enkel betrekking op de beproefde producten zoals aangeleverd door de klant en interpretatie van de
resultaten dient door de klant te gebeuren. Disoma draagt geen verantwoordelijkheid voor de representeerbaarheid van de resultaten
wanneer een deelmonster werd aangeleverd door de klant.

Conform IP2 titel ‘5.9.3 Laboanalyse met polarisatiemicroscoop’ worden analyseverslagen - voor verf, lijm of materialen met
bindmiddel gips of kalk- verkregen na analyse onder PLM van 2 preparaten van het rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

[Pagina 1 van 2]



BEPROEVINGEN

Asbestanalyse
Identificatie aanvraag : 19/8/26 TH Rozestraat 25, Ingelmunster, 148157

MONSTER 1 : Niet Asbesthoudend
Monstercode : 148157-1

Soort materiaal : pleister

Toelichting/ locatie : muren mengstaal

MONSTER 2 : Niet Asbesthoudend
Monstercode : 148157-2

Soort materiaal : cement
Toelichting/ locatie : interieur

Analyse ID: 352952
[Pagina 2 van 2]
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Versie mei 2026
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WAARVOOR DIENT DIT FORMULIER? |

Als opdrachtgever geeft u met dit formulier aan een asbestdeskundige de opdracht om een asbestinventaris op te maken
om een asbestinventarisattest, kortweg asbestattest, te krijgen. Het geeft vorm aan de opdrachtovereenkomst die is
beschreven in het inspectieprotocol. U omschrijft hiermee op volledige wijze uw opdracht om een standaardonderzoek
volgens dit inspectieprotocol uit te voeren. Het bevat de contractuele bepalingen van uw overeenkomst met de

asbestdeskundige. Vul het formulier dus zo nauwkeurig mogelijk in.

De conclusies van het asbestattest kunnen belangrijke gevolgen hebben voor een eigenaar. Zorg dus dat de
asbestdeskundige over de nodige informatie en documenten beschikt om de asbestinventaris correct op te stellen. Gebruik
de lijst in titel 1 van dit formulier om na te gaan welke documenten relevant kunnen zijn. De asbestdeskundige beoordeelt

de bruikbaarheid van die documenten.

Dit formulier regelt enkel de verplichtingen van de opdrachtgever en de asbestdeskundige voor zover deze uitvoering geven
aan de bepalingen in het Inspectieprotocol. Het is aan de partijen zelf om dit formulier aan te vullen met een bijkomende
overeenkomst waarin zij alle andere onderlinge verplichtingen regelen. Bijvoorbeeld de algemene voorwaarden met
bepalingen rond prijzen en levertermijnen. U mag deze aanhechten aan het opdrachtformulier. Deze bijkomende
bepalingen vallen wel altijd buiten de beoordelingsbevoegdheid en de kwaliteitsborging door de certificatie-instelling.

PLANT U WERKEN?

Wenst u een asbestinventaris voor werken of in de context van de federale arbeidswetgeving (verplichting als werkgever);
Gebruik dan het “opdrachtformulier voor aanvullend onderzoek”. Uitleg over het verschil tussen een standaare
asbestattest en een asbestattest met aanvullend onderzoek vindt u op https://ovam vlaanderen.be/andere-aanieidi

asbestattest.

HOE VULT U DIT FORMULIER IN?

U vult dit formulier zelf in of samen met de asbestdeskundige. De asbestdeskundige bespreekt met u het & i“'
betekenis van de verschillende onderdelen van dit opdrachtformulier. 5

Bij vragen kan u altijd uw asbestdeskundige contacteren. Ook op de website van OVAM vindt u meer inform L‘:
asbestattest: https://ovam vlaanderen.be/asbestattest. By

et .
b LA

A

MONSTERNAME ; o
De asbestdeskundige moet monsters nemen van asbestverdachte materialen. Dit gebeurt op een veilige manier. De |
beschadigingen door de monstername 2zijn beperkt. U kan na de monstername het gebou ’ ’ zonder risico's

normaal gebruiken. |

De asbestdeskundige mag een asbestverdacht materiaal alleen uitsluiten als asbesthoude _f_f_f-'f“ n alyse van het |

materiaal. Weigert u monsternames, dan moet de asbestdeskundige deze materialen alg oudend opnemen in het
asbestattest. Voor sommige materialen met grotere risico’s en/of verwijderkosten, mag :"“f:'?: me niet weigeren.
De ashbestdeskundige moet deze altijd bemonsteren volgens de regels in het inspectigprotot *J "w om spuitiagen,
beviokking; thermisch isolerend materiaal in gips en/of cement (bv. rond leidingen van deverwarm 1g); pleisterwerk, crepi
Tl

r is niet verplicht het esthetisch te

. ‘zal nemen en hoe die de

De asbestdeskundige zal het monsternamepunt duurzaam fixeren of inkapselen
herstellen. Bespreek met de asbestdeskundige op welke plaatsen die de n
monsternamepunten zal fixeren of inkapselen. y

Opdrachtformulier opmg |



De monstername is een steekproef om de aanwezigheid van asbest vast te stellen. Het vergt mogelijk meer monsternames
om de effectief asbesthoudende zones af te bakenen. Het afbakenen van de zones valt onder een aanvullend onderzoek
waarvoor u dan een bijkomende opdracht moet geven met een opdrachtformulier voor aanvullend onderzoek.

ONDERZOEKSBEPERKINGEN

Zorg ervoor dat de asbestdeskundige alle ruimten op een vellige manier kan betreden

vermijd onderzoeksbeperkingen zoals onvellige situaties, opslag van materiaal, overwoekerende vegetatie of slotvaste
deuren. Bij sommige onderzoeksbeperkingen mag de asbestdeskundige de asbestinventaris niet afronden voordat u deze

heeft verholpen. De asbestdeskundige bespreekt met u wat de impact is van onderroeksbeperkingen en hoe u kan
vermijden dat de asbestdeskundige u geen asbestattest kan berorgen

BEELDMATERIAAL ;

Voor de opmaak van een asbestinventaris en het verkrijgen van een asbestattest, moet de asbestdeskundige foto’s nemen

en opladen in de databank van OVAM. Dit kunnen foto’s 7ijn van (asbestverdachte) materialen, onderzoeksbeperkingen,
overzichisfoto’s van binnen- en buitenruimtes en foto’s van de situatie ter plaatse .

De asbestdeskundige houdt bij elke invoer en het overnemen van gegevens in de databank, en in het bijzonder bij het
opladen van folo’s, op redelijke wijze rekening met de privacy van anderen

De asbestdeskundige vermijdt daarom om de volgende elementen vast te leggen op een foto

¢ personen en afbeeldingen van personen:
e dieren,

* verwijzingen naar private of publieke bedrijven en organisaties
® persconlhijke materialen

Hel is daarom aanbevolen om persoonlijke elementen af te dekken of weyg e legaen v

zolang die persoonlijke elementen geen asbestverdachte materlalen 2in en
onderzoeksbeperkingen

. De asbestdeskundige gebruikt de foto’s alleen in het kader van de asbestinventarisatie
¢ Bij het ondertekenen van de opdrachlovereenkomst wordt de opdrachigever geacht

P ® de gebruiker van de inspectielocatie die de asbestdeskundige onderroelt. op de |
fl\lola(?lnllrﬂ‘l\, e

e  akkoord te gaan met de inhoud van dit opdrachtformulier

IWANNEER EN HOE ONTVANGT U UW ASBESTATTEST?

¥

De asbestdeskundige geeft in de databank van OVAM alle gegevens van het onderzoek in vo..ﬁm van het
inspectieprotocol. Als de asbestdeskundige dit afrondl, dan genereert de databank automatucb’n:w op Dasts

¥an de ingevoerde gegevens. De asbestdeskundige berorgt het asbestattest in pdf-formaat 1an de opdrachigever samen
met de analyserapporten van de laboanalyses

7 I

BPVAM levert dus vormelijk het asbestattest af als digitaal bestand maar Is niet verantwoordell juistheid van de in
databank ingevoerde gegevens. De asbestdeskundige is verantwoordelijk voor de juisthelidian oo
pgevens die de asbestdeskundige overneemt en ingeeft in de databank (uitgeronderd de results
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WAAR KUNT U TERECHT MET VRAGEN EN KLACHTEN? o
gbt u een vraag of klacht over uw asbestattest of de manier waarop de asbestdeskundige te
et de asbestdeskundige een oplossing te vinden. In tweede instantie kunt u een melding doe
Bps //ovam.viaanderen. be/klacht asbestatiest. OVAM stuurt de melding door naar de certif§

e

Jor de kwaliteitsborging van de deskundige. Deze certificatie-instelling behandeit de kiacht of
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IN TE VULLEN DEEL

1. Te bezorgen documenten

Als u over volgende documenten beschikt en ze zijn relevant, voeg ze dan toe als bijlage bij het opdrachtformulier.
Kruis aan wat u toevoegt.

Hiermee helpt u om het onderzoek van de asbestdeskundige viot te laten verlopen. Vraag bij twijfel aan de

asbestdeskundige of ze relevant zijn. Bezorg een kopie of een scan van de documenten aan de asbestdeskundige, bij
voorkeur voor het plaatsbezoek.

Voeg als dat nodig is bijkomende lijnen toe voor documenten die niet in de lijst staan en benoem ze.

Algemene informatie

—

- | ,
Situeringsplan en/of satellietfoto met de grenzen van het te onderzoeken gebied en een aanduiding van de \e\

onderzoeken gebouwen

Grond- en/of verdiepingsplan(nen)

De asbestdeskundige moet duidelijke plannen invoeren in de databank en daarop de vaststellingen noteren. Als
u beschikt over verdiepingsplannen met de indeling van de ruimtes, bezorg deze dan aan de asbestdeskundige.

"—-——]J Andere: X

Documenten met informatie over gebruikte bouwmaterialen

Na 2000 is het gebruik van asbest verboden. Op basis van de door u bezorgde documenten kan de asbestde:
constructies of gebruikte materialen uitsluiten van het onderzoek of ze beoordelen als niet-asbestverdag

Al | Voor gebouwen of gebouwdelen die gebouwd zijn na 2000: documenten om het bouwjaar 1€

bv. het ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige of omgevingsaanvroog
LWomngpas, factuur, postinterventiedossier, lastenboek, bouwplon, foto’s ...

\

B jBestaande asbestonderzoeken: asbestinventarissen en/of laboverslagen

4 | Foto's of documenten met informatie over al uitgevoerde asbestverwijderingswerken

B —

X [ Foto’s of documenten met informatie over uitgevoerde bouw-, afbraak-, en/of renovatiew

!

Plannen bij de stedenbouwkundige of omgevingsaanvraag, plannen van de goedgekeurde

of omgevings- vergunning, technische plannen van de architect, ingenieur of installateur, ul |
uitvoeringsdetails en as-builtplannen.

Facturen van aannemers, aannemingsovereenkomsten, lastenboeken, meetstaten of aanbes

1
{ . |
| Facturen, offertes, bestel- of leveringsbonnen voor een materiaal of toestel
e o

Verslagen of processen-verbaal van de algemene vergadering van mede-eigenaars waarin de
"-[een materiaal of toestel te plaatsen, is opgenomen.
,

lWerfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbaal van voorlopige of definitieve op\evenn

Verslag van destructief onderzoek (met foto’s) van derden of gerechtsexpert.

AP X AL -
.J'a" 3 o.'»—}
L S ey T
,n",.‘"(' k ’\-. E
.
,

T.Technische documentatie met productinformatie zoals technische fiches en informatie van fab
bijvoorbeeld informatie op het product of de installatie, de verpakking, kenplaten, garantiebew

# —

Andere:
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2. Gegevens van de asbestdeskundige
|

Vul de gegevens van het procesgecertificeerd bedrijf in.
naam bedrijf ifirma f

nummer procescertificaat ' WGQKT
KBO-nummer 0546567977

straatnaam en huisnummer (en busnummer) TorhOUtseSteenweg 174

postcode en gemeente 8210 Zede,gem
telefoonnummer 093200020

e-mailadres asbest‘@ ifirma.be

3. Gegevens van de opdrachtgever

- 3.1. Kruis aan wat van toepassing Is.

¥| De opdrachtgever is de eigenaar > Go naar vraag 3.2.

f] De opdrachtgever is een gevolmachtigde. > Go naar vraag 3.2. Vul ook vraag 3.5 in als de eigenaar een VME is.

2. Kruis aan wat van toepassing is.

4 /s voor u niet van

¢l De opdrachtgever is een persoon. - Ga naoar vraag 3.3. Vraag 3.

8 De opdrachtgever is een bedrijf. = Go naar vraag 3.4.

-

De opdrachtgever is een persoon. vul de gegevens van de opdrachtgever

| voor- en achternaam /ta N o : (IIJhC
' 3atnaam en huisnummer (en busnummer) /\)02 ( /Jé fLUlaé

postcode en gemeente 5 J?O .ﬂq
| elmid

telefoonnummer CC/‘i’)Q 55 (.J 5 e
e-mailadres éd}:c NO Y, .

gevens van de opdrachtgever in.

. De opdrachtgever is een bedrijf: vul de ge

naam bedrijf

KBO-nummer

fraatnaam en huisnummer (en busnummer)

postcode en gemeente

voor- en achternaam contactpersoon

telefoonnummer

e-mailadres

Opdrachtformulier opmaak asbestinv




1Saqse ¥eewdo s3ljnuwJoyiyiespdQ

UapJOM 1Yd0Zi3puo uajap apjiniqadylijaddeydsuaawald uajsow J3

s uaq
pbiyowronab ao0uary Jo N & 100n YJaay praypbaonaqsbuiuayajpuoy uaa n S|o u3sINIYUDD U33a|[o Jip bow 1

‘UapJom J1yd0zsapuo uadjap ijpddeydrsuaawad ualaow 43

15911e153Gse
IP)|27uda Ui :uEﬂ:i S1 M1y2sa813puo az ueeseem Suiuom ap 13w uawes Juiuom8Bioz uaa suam | [ |

‘uawaudo

's1 Buissedao) uea jep sje uee sinJy "1's

‘UapJom uawouabdo 153110)saqso uaa ut wopuabia
SD ap Jjondaq iainwiofjya0pdo jay ui }Jaab n aip anowsoful ap uoa sisoq do

5 .. U3fINAUI J3IU N Ja0W £'G U3 Z°G uaboip T'S booin 1oou DY &

15911B159q5e-12(-J2AD-al1EWIOJUNBA/aq UaIopUBe|A WeAD//-Ssany
0 UaPDOjuMOP UDY N 3Ip ,uapPaiqabaldadsul 3iapiaaw JOOA JY204pdo J3lNwiofjy20ipdo
PUDJS 3P JOOAIIY ¥INIGaO) 'UawWwopuabia uayanziapuo a) ap uoa buinfiayasaq apiaa|jip)apab 3
n22dsul apuaj|iyasian ap upa BuIAlIYISIq U33 JaW [3qGDISIYIIZI3A0 :30) abpyfiq azap baop -

1420Jpdo ua3 ul uabuiuom Jo uaUaWIIDAAD 313PIAdW "Ag

‘uayewdo 120w
U21$311R1S8qSe 3PUI|[1YISIan 3FIpunysaplsaqse ap JooAleem uapalqadalpadsu) aJapiaaw jeawo Jydespdo aqg P-

S|Ie1aPSaJpe eIIXd -
S| sa4po)sod uaab 4a sjo uaajo ‘ua|(a)alrsad

J]uaaLWwad ua apolisod

:

i { (JaWwwnusnNQ) Ua JAWWNUSINY UD WEPUILRL]S w

T'G bo0.A JODU DY & Ul SUBAIEIS 3p |NA [SAIPE JAPUR UID SI ANEIO| .L

1'G booin 100U DY & (€ 19313 Ul pInAaSuY) 1anaBiydeipdo ap uea saipe 3y s| anedojag [N _.
"uasinnjuee apdo uP sIYa3|s 3ew n 's) Bujssedaoy uea Jem uee sinuy u

WOopUad|3 UINI0ZI3PUO 3] 13Y UBA AREIOT 'y m

2juaawad ua apoajsod

(JawwnusSng ua) JBWWNUSINY Ud Weeuleels

JpWwnu-0gX

JWA Wweeu

Ul JWA 9P UBA SUAABEIE ap |NA (JNA Uda 5| Jeeudadia ap ua apdnyew|oaad uaa s| sanadipespdo ag g'E




lijnen toe.
Voor een eigendom met meerdere gebouwen: som alle aanwe

Voor gebouwen die niet volledig onderzocht moeten worden: besc
een appartement, privatieve kelderberging, garag

Gaat het (ook) o
een gebouw vollen onder eenzelfde eigendom. Bv. basisakte, st

mn

_Als uit deze documenten niet duidelijk blijkt wie de
2 chrijving van het gebouwde

1

if |
L i gebouwdeel

5.2. Bevat het eigendom slechts één gebouw dat volledig tot het inspectiegebied behoort? Kruis aan wat van

toepassing Is.

[] Ja > Go naar titel 6
Bv. één volledige woning zonder afzonderljke garage of tuinhuis, ...

[g Nee - Ga noar vraag 5.3

Bv. woning met afzonderlijke garage, appartement, rifhuis waarvan dok en gevel behoren tot gemene delen, .

5.3. Geef een gedetailleerde beschrijving van het te onderzoeken eigendom. Voeg als dat nodig is bijkomende

zige te onderzoeken gebouwen op.
hrijf de te onderzoeken gebouwdelen. Bv. bij
ebox, de gemene delen van een appartementsgebouw, ...

menten waaruit blijkt welke delen van

m delen van een gebouw? Voeg dan deze bijlagen toe: docu
reglement van mede-eigendom of van

atuten gebouw,

terne orde, ...
eigenaar Is van een bepaald gebouwdee), vermeld dan bij de

el duidelijk wie de eigenaar 15 van dat deel.
I . 5 | '
 Gebouw ' Beschrijving gebouwdeel

-

Verdieping(en) van het | Opmerkingen

e —

« N
»
L]
-
v

| |
| fehauw - | volledy
" s juar / /

I | ? |
Beschrijving ,’;chauwdc:el Verdieping(en) van net [P

gebouwdee!

f*-ﬂ»q. 149 "'/;: R-.T -r

- -

P
////

Eigendomsinformatie

Vul hieronder het bo
L (https.//woningpas.viaanderen. be).

yuwjaar/bouwjaren /%O

uwjaar in. U vindt dit op uw kadastrale legger of in uw

Opdrachtformulier opmaak asbestinven




6.2. Zijn er renovaties geweest na 2000?
Materialen die na 2000 geproduceerd zijn moet een asbes

K Ja

Zo ja, beschrijf kort de renovatie.
Bijvoorbeeld vervanging van de vloerbekleding in de slaapkamer, totaalrenovatie van d

Aotoal RenOvodis (bencdles /f/ccac_cm\? )

Toe te voegen bijlagen: Voeg documenten loe waaruit dit blijkt.

tdeskundige niet beschouwen als asbestverdacht.

e badkamer, ...

Neen

Niet gekend

6.3. Zijn er gebouwen met een bouwjaar 2001 of recenter?

In deze gebouwen mag normaal geen asbestmaterioal aanwezig zijn. De osbestdeskundige mag ze dus uitsluiten van

het onderzoek.
Y la
6.3.1. Zoja, geef dan onderstaande informatie. Voeg als dat nodig is bijkomende lijnen toe.
gebouw bouwjaar
- Q€

B%!bwggg& 2
o ’ \ ) Q ~ Q_I |

Toe te voegen bijlagen: Voeg voor deze gebouwen documenten toe waaruit het bouwjaar blijkt.

6.3.2. Werden er in deze gebouwen van bouwjaar 2001 of recenter, bouwma

hergebruikt?
Deze oudere materialen kunnen toch nog asbest bevatten.

Ja

Zo ja, beschrijf de materialen en waar ze aanwezig zijn.

@ Neen

Neen

Niet gekend

6.4. Bent u op de hoogte van de aanwezigheid van ingesloten of bedekte asbesthoud“;  materialen® in uw
eigendom? Kruis aan wat van toepassing is (*) zie verklaring bij gebruikte Lermen 3k

Ja

Zo ja, beschrijf de materialen en waar ze aanwezig zijn

[7] Neen 5
4 "
‘ -,,'.b

Opdrachtformulier opmaak asbestinventa |
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7.1.1. Z2oja, geef de nummer(s) van deze asbestattest(en).
Nummer(s) bestaand(e)
asbestattest(en) |
7.1.2. Kruis aan wat van toepassing is en vul aan.
: []  Spiitsing van bestaand asbestattest

] Geldigheidstermijn van het asbestattest is verstreken

| Verwijdering van een asbestmateriaal, aantreffen van (mogelijke) nieuwe asbest

WijzIging van de toestand van een asbestmateriaal door een calamiteit of inciden
) (%) ‘

L]  Opheffing van een onderzoeksbeperking (*)

| Andere (*)

(*) Beschrijf:

SRR NP 273 N

) gelaten voor een identiek gebouw of gebouwdeel). Bv. appartement, garage uit een garag
WWonwijk met identieke huizen, ...
J
ey

. 1}
AT 4 -
AN

-
-

=3
-

S el AN
2e % 'I v
.‘tr’ AT

'~ L PR

D ja, geef de nummer(s) van deze
.~ asbestattest(en)

; ye te voegen bijlagen: Voeg verplicht volgende documenten toe:
Documenten waaruit blijkt dat het gaat om identieke constructies
Mandaat gekregen om de bestaande asbestinventaris en het asbestinventarisattest t

n
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Voor een niet-residentieel gebruik

onderwijs: AGION (gesubsidieerd onderwijs)

™ handel

S

D horeca

[ ] industne

onderwijs: GO!

onderwijs. hoger onderwijs

jeugdvereniging religie
kantoor-administratie sport/recreatie
zorgvoorziening

['] land-tuinbouw

expositle/cultuur/evenementen

[] studentenkame!

andere:

] logeerfunctie

—

Is het een publieke constructie? zie verklaring Dij gebruikte termen

Ja, andere:

:j 1a, overheid/parastatale: federaal

] Ja, overheid/parastatale: lokaal/regionaal E Neen

] Ja, overheid/parastatale: Viaams Gewest
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10.1. Verklaringen op eer door de opdrachtgever

Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik mij akkoord dat een auditeug!

(bi]komend) hezoek ter controle kan uitvoeren zowel tijdens het plaatsbezoek in de a tdesk jige als achteraf.
m Kruis aan als er sprake is van een gevolmachtigde: |k verklaar op eer als gevolm: tiga ¥ wm.ract te hebben
© met de eigenaar waarin de volmacht wordt toegekend. g i
[] Kruis aan als er sprake is van een zorgwoning: Ik verklaar dat de betrokkenW sonee nog altijd beschikt over ‘
¥ een geldig statuut als zorgwoning. | e |
Kruis aan als er voor een eigendom sprake is van meerdere betrokken eigenaars: Ik verklaar op eer de andere
eigenaar(s) op de hoogte te stellen van de opdrachtovereenkomst. o

De handtekening van eén enkele eigenaar is voldoende voor het aangaan vane ¢ (

% Gebruik dit niet voor een opdracht voor gemene delen tenzij u een handtekeningsbe oegdheid heeft voor de VME.

{ | o.
Kruis aan als er sprake is van een huurder: Ik verklaar op eer de gebruiker vag net pand geinformeerd te hebben

S van het plaatsbezoek van de asbestdeskundige en van de voor hem relevante as§ _“Jf san deze opdracht, zoals
© het toegankelijk maken van alle ruimtes, het nemen van foto’s, van monsters G t herstel ervan
§ Ik verklaar op eer, na het verkrijgen van het asbestattest, een kopie hiervan t€ rgen aan de huurder

* s SR e
- 10.2. Ondertekening R
4 . S v‘-‘.
\ Caad \g "
A : » '.”/l ﬁv_ )
- £y : ) 4 '-,_! ?‘ -
'._:‘
s
. ,." ¥ i
LA S S
ot s
A A.!'.
A
"'-l"

~

Opgemaakt in 2 exemplaren, te

[

o™

" g“'

Y

. Yo - .- -
- e

— —— . —
. - — —

Opdrachtgever (eigenaar of gevolmachtigde] Opdrach

—

o —
cc -l WLy

datum ,  maan
dag /1 & s b mar 2OLh,
handtekening
voor- en

achternaam N




WEIGERING MONSTERNAME DOOR OPDRACHTGEVER
GEINFORMEERDE WEIGERING

BULAGE aan Opdrachtformulier opmaak van een asbestinventaris voor een asbestattest
L L e

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier bevestigt u als eigenaar of gevolmachtigde dat u weigert voor het uitvoeren van een monstername
door de asbestdeskundige (hierna bepaald).

Wie vult dit formulier in?
U vult dit formulier in samen met de asbestdeskundige. U en de asbestdeskundige ondertekenen beiden het formulier.

Dit is een aanvullend document bij het opdrachtformulier voor de opmaak van een asbestinventaris voor een
asbestattest en vormt hiermee één geheel.

naam procesgecertificeerd bedrijf IFIRMA BV

- L —
- —— N~ e I a——— e - - e~ -—

adres procesgecertificeerd bedrijf TORHOUTSESTGENWEG 174

- e e — e A . i m— e — 8w —— . —— avew - - - - = - - e -~ A S —

8210 ZEDELGEM

nummer procescertificaat COPRO - ORG - WGSKT

. — P S il —— A ——— T — - —— - - - L ——— -

ondernemingsnummer BE0546.567.977

e e e W aee— N — — —— - — € W SE——— o l————. - -— P, - -~ . - - - - e T ————————

In te vullen door de eigenaar of diens gevolmachtigde (opdrachtgever)

Gegevens van de eigenaar of diens gevolmachtigde.

voor- en achternaam m 4 50 : : ! !
straat en nummer _&OZC 2£ .:!2 3:5 25 {

postnummer en

gemeente K- ;O...__ V7 4
telefoonnummer
O94 58 3_55,.___

e-manladres‘ ﬁZ!: ) 2 E ‘ | Z @n

Beschrijf de ins ielocatie

straat en (bus)nummer : ;: m l | E 5

postnummer en
gemeente

perce(e)len

—

liggingsadres

extra adresdetails




Meer specifieke beschrijving, eigenaart weigert volgende monstername

JMW_-WW/C S

Algemeen kader Monstername

De asbestdeskundige is verplicht tot monstername in de gevallen beschreven in het Inspectieprotocol asbestinventarisatie. De
maonstername gebeurt onder de noemer van niet-destructief onderzoek op een veilige manier. Daarbij worden er geen
bijkomende risico’s voor het verdere normale gebruik van de constructie veroorzaakt. Evenmin worden er bijkomende risico’s
voor het verdere normale gebruik van de constructie veroorzaakt door onjuiste of onzorgvuldige monstername. De
asbestdeskundige zal het monsternamepunt duurzaam fixeren of inkapselen.

De asbestdeskundige is niet verplicht het monsternamepunt esthetisch te herstellen en hiervoor de nodige (vul)jmaterialen bij te
hebben.

Weigering Monstername door de opdrachtgever

Een opdrachtgever heeft de mogelijkheid om monsternames te weigeren. Dit heeft als gevolg dat de ADI het materical dient
aan te duiden als asbestverdacht zonder een monster te nemen. 2

‘Asbestverdachte’ materialen worden desgevallend beschouwd als ‘asbesthoudend. Het weigeren van monstername heeft dus
negatieve gevolgen voor de eindconclusie van het asbestattest.

De opdrachtgever wenst hierbij uitdrukkelijk de bovenvermelde monsternames te weigeren.
Hij verklaart hieromtrent voldoende te zijn geinformeerd en op de hoogte te zijn van de negatieve impact dit heeft op het

eindresultaat van het attest. |
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachthouder volledig omtrent enige nranmrdelqkmfmm

. Opgemaakt in 2 exemplaren op:

Datum: A3108] Lol(
“ﬁjocmm%vt Tijl Hillewaere

Naam en handtekening opdrachtgever Naam en handtekening opdrachthouder

Als de opdrachtgever een gevolmachtigde is, verklaart de gevolmachtigde
te hebben met de eigenaar waarin de volmacht wordt toegekend.
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